
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG DER GEMEINDE ABTSTEINACH 
 

Veröffentlichung der Trinkwasseruntersuchungsergebn isse 2016 
 
Nachstehend veröffentlichen wir die Untersuchungsergebnisse gemäß der Trinkwasserverordnung. 
Zur übersichtlichen Darstellung wurden die einzelnen Versorgungsgebiete in zwei Bezirke unterteilt.  
 
Dem Bezirk I    mit Mackenheim (Tiefzone), Mackenheim (Hochzone), Ober-Abtsteinach, sowie 
Unter- Abtsteinach (Lindenstraße)   sind folgende Straßen zugeordnet: 
 
Mackenheim: 
Am Hofböhl, Am Langen Bangert, Am Rain, Im Gräben, Kreidacher Weg, Ortsstraße, Vöckelsbacher 
Weg.  
 
Ober-Abtsteinach: 
Annastraße, Bildstockstraße, Breslauer Straße, Brunnenstraße, Danziger Straße, Dr.-v.-Brentano-
Straße, Forstweg, Friedhofstraße, Gartenstraße, Götzensteinstraße, Hardbergstraße, Höhenstraße, 
Hohbergstraße, Im Busch, In der Häuselswiese, Bgm.-Karl-Heindtel-Straße, Kirchstraße, Löhrbacher 
Straße, Luisenstraße, Mackenheimer Straße, Marienstraße, Neckarstraße, Schulstraße, 
Steinachstraße, Waldskopfstraße, Im Steinböhl, Im Pfarrgrund. 
 
Unter-Abtsteinach:  Lindenstraße 
 
Dem Bezirk II     mit Unter- Abtsteinach sind folgende Straßen zugeordnet: 
 
Am Mühlgraben, Am Wildenberg, Buchackerweg, Bergweg, Birkenweg, Eiterbacher Weg, 
Hauptstraße, Im Röthels, Im Wiesengrund, Klingenstraße, Ringstraße, Schützenstraße, Waldstraße, 
Weinheimer Straße. 
 
 
 
Wasserabgabe ins 
Netz 

 
Grenz- 
wert 

 
Bezirk I 
 

 
Bezirk II 

 
Färbung 

 
0,5 

 
< 0,05 

 
< 0,05 

 
Trübung 

 
1 

 
0,1 

 
0,1 

 
Geruchsschwellenwert 

 
1-3 

 
1 

 
1 

 
Temperatur °C 

 
25 

 
17,2 

 
12,1 

 
ph-Wert 

 
6,5 – 9,5 

 
7,89 

 
7,75 

 
Leitfähigkeit µS/cm 

 
2500 

 
229 

 
195 

 
Aluminium mg/l 

 
0,20 

 
< 0,02 

 
0,08 

 
Ammonium mg/l 

 
0,5 

 
< 0,04 

 
< 0,04 

 
Eisen mg/l 

 
0,2 

 
< 0,01 

 
< 0,01 

 
Fluorid mg/l 

 
1,5 

 
< 0,2 

 
< 0,2 

    

 
Wasserabgabe ins 
Netz 

 
Grenz- 
Wert 

 
Bezirk I  
 

 
Bezirk II 

 
Kalium mg/l 

 
12 

 
1,0 

 
1,8 

 
Magnesium mg/l 

 
50 

 
8,57 

 
3,24 

 
Calcium mg/l 

 
400 

 
28,4 

 
31,0 

 
Härtebereich 

 
 

 
weich 

 
weich 

 
Gesamthärtegrad  °dh 

 
 

 
  5,95 

 
5,08 

 
Mangan mg/l 

 
0,05 

 
  0,005 

 
0,005 

 
Natrium mg/l 

 
200 

 
  8,8 

 
5,0 

 
Chlorid mg/l 

 
250 

 
  7,4 

 
3,3 

 
Nitrat mg/l 

 
50 

 
14,4 

 
9,1 

 
Nitrit mg/l 

 
0,5 

 
< 0,02 

 
< 0,02 

    

 
Für alle Bezirke: 
 
Die bakteriologischen Untersuchungsergebnisse entsprechen den gestellten Anforderungen und sind 
daher einwandfrei. 
 
Die direkt am Quellwasser analysierten chemischen Stoffe  Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Zyanid, 
Fluorid, Nickel, Quecksilber, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, organische 
Chlorverbindungen, Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel (PBSM)  
sind unauffällig und entsprechend den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung, Anlage 2, Nr. 1 – 
13), nicht zu beanstanden. 
 
 
 
Abtsteinach, den 20.09.2016 


